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EDF GDF SERVICES A PARIS

ERVICE CLIENTELE

13 A0UT 2004

EDF GDF SERVICES 4 PARIS Référencl-C D) =2 Matériel 2 | Matériel 2 | Trx réalisés
Centre Paris Nord 660312010 conserver poser par
EDF __ Client
Numéro Devis facture : Raccordement B
Emetteur : | Date : 05/08/04 Réseau Triphasé | Triphasé
Nom du client : DR ZAGHDOUD MOKTAR Point de raccordement 1D001
Adresse : 13 RUE GASTON REBUFFAT Distributeur ]
Type de distributeur DF411
Arrondissement : 75019 Téléphone : Emplacement ler
Bat: rue I Etage: rch | Empl: boutique Coupe-circuit collectif ou individuel (] | X
Nom électricien : SCI MICHEL THOMAS Nbre de poles Balancelle
Adresse électricien : 67 BD EXELMANS Calibre 45/60A
Type DF411
Arrondissement: 75016 | Téléphone: 06 07 04 66 88 Emplacement 1%
CONTRAT Numéro 010
Ne° Cptr Tarif Puissance | Tension | Tableau
Ancien Dérivation (B
Nouveau 0140 6 230 | Puissance Kva| 6 |Kval
Objet de la visite Tension Volts | 230 | Volts
Affaire personnelle : X Installation neuve : [ ] [ Nbre de fils fils 2 | fils
Modification : [ ] AP:[] Section mm?| 16 | mm?
Autorisation écrite : Oui: [] I Non : [] Longueur 10m
Motif de ’autorisation : Type de moulure | m | M
Type de cible RVFV
Exécution des travaux Type de fixation
Travaux sous tension Oui: X [Non:[] Type de fourreau
Travaux possible hors tension Oui: X [Non:[] Tableau compteur 250x225
Pour trx TST autorisation du Chargé Oui: X [Non:[] Tableau relais
d’Exploitation :
N° de téléphone du Chargé d’Exploitation: 01 53 41 73 79 Disjoncteur ] | X
N° de Fax du Chargé d’Exploitation: 01 53 41 73 49 Type (Dif /N dif /S) S
Adresse du Chargé d’Exploitation : 12 rue de puteaux 75017 paris | Nbre de poles 2
Calibre 15/45A
Matériel a prévoir Réglage | A 30 | A
Escabeau : Tableau disjoncteur
Echelle : Téléreport ] | X
Echafaudage : Boitier téléreport Oui: 4 [Non:[]
Perceuse : Numéro : collectif
Bérot chantier : Cable : normalisé
Eclairage : Barrette connexion S/pl

Objet de la visite
CREATION DE COMPTAGE SUITE SEPARATION DE LOCAUX

Commentaires : Platine a poser au rch de la boutique. Dérivation en cible RVFV 2x16 a raccorder au
distributeur DF411 situé au 1* étage de I’immeuble. Pose d’un disjoncteur 2 poles 15/45A sélectif
.Cable téléreport a passer et raccorder sur barrette eurodis.

Décision : aprés travaux contacter ’agence pour la pose du compteur électronique

BON DE VISITE TECHNIQUE

Visite effectuée le :
05/08/04

Présent a la visite :

Par : Hervé HAUET

Electricien : [X]

Client :

Syndic: [] Autre:[]

http://www.edf.fr

http://www.gazdefrance.com

EDF RCS PARIS B 552 081 317 - GDF RCS PARIS B 542 107 651
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel sur cette affaire en écrivant au directeur d' EDF GDF SERVICES A PARIS-SERVICE CONSOMMATEURS

23 RUE DE VIENNE 75383 PARIS CEDEX 08.





